ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG Unser kostbares
DER NORD-OST-GRUPPE NEUNBURG VORM WALD Lebensmittel

TRINEK
WASSER

Trinkwasseruntersuchung

vom 04.08.2022

Einwandfreies Trinkwasser

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe Neunburg vorm Wald hat im
August 2022 eine umfassende Trinkwasseruntersuchung von einem unabhéangigen Labor
durchflhren lassen.

Das Ergebnis ist sehr erfreulich: Alle Analyseergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 und der jetzt gliltigen Fassung vom 03. Januar
2018. Samtliche Grenzwerte sind eingehalten bzw. unterschritten. Die Proben sind
bakteriologisch einwandfrei.

Die umfassende Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung ergab folgende Ergebnisse
(Prufbericht-Nr. 22-0802017 des Labors KneiRler GmbH & Co. KG aus Burglengenfeld):

Angaben zur Probenahme
Parameter Einheit Ergebnis GwW Verfahren
Probenahme X DIM 150 5667-5: 2011402 (Ad)
Probenahmezweck nach EN IS0 19458 A EM 150 19458: 2006408 (K13)
Desirfektion der Probenahimestelle thermisch EM IS0 19458: 2006408 (K19)

Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Wassertemperatur {vor Ort) *C 17.8 Dl 38404-4: 1976-12 (C4)
Koloniezahl bei 22 °C KBE/mI 14 100 Trinkw?y § 15 (1c) 20184
Koloniazahl bal 36 °C KBE/ml 7 100 Trinkw/ § 15 {1c) 20180
Coliforme Bakterian KBEMOOmI |0 0 DIM EN 150 9308-2 201406
Escherichia coli KBEMOD mi 0 4] DiM EN 150 9308-2- 2014-06
Entanokokken KBEMOD mil 0 ] DiM EN 150 7B28-2-2000-11




Trinkwasserverordnung: Parameter der Gruppe A

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

pH-Wart (vor Ort) 7.7 6,5-95 DiM EN IS0 10623 201204
(C5)

elekirische Leitfahigkeit bei 25 °C (vor | pSicm 210 27490 DiM EN 27888 1983-11 (C8)

Ort)

Farbung (spekiraler m-1 =0,0 0.5 DiM EN IS0 TBAT - Verfahren

Absorpionskoeffizient bel 436 nm) B: 201204 (C1)

Triibung, quantitativ NTU 08 1.0 DIt EN IS0 T027-1:2016-11 (C
21)

Geruch (organaleptisch, vor Ort) ohirne ohne anomale | DIN EM 1622 - Anhang C:

Verdnderung 2006-10 (B3)
Geschmack (organoleptisch, vor Ort) ohirne ohne anomale | DEV B2 Teil & 1971
Verdnderung

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil |

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Benzol pgll =0,25" 1,0 DIN 38407-43:2014 (F43)

Bar mgl =(0,06 1,0 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
{E29)

Bromat mgl =0,0005 0,010 CAMAA-IA-81: 202001 (LC-
MSIMS)

Chrom mgl =0,0012 0,050 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
{E29)

Cyarid, gesamt mgl <0,005 0,080 DIM EN IS0 14403-2-2012-10
D3

1,2 Dichlorathan iyl 03" a0 DIN 38407-43:2014 (F43)

Fluorid 1 ma <0,1" 15 DIN EN IS0 10304-1:2009-07
[ln)]

Mitrat mgl 0.79 50 DIM EM ISO 10304-1:2009-07
(D20

Parameater Nitrat/50 + Mitrit'3 mgl 0.016 1 berechnet

{barachnet)

Quecksilber mgl <0,00008 10,0010 DIMN EN IS0 17294-2-2017-01
{E29)

Selen mgl =0,0010 - 0,010 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
(E25)

Trichlorathen el <" 10,0 DIM 38407-43:2014 (F43)

Tatrachborathen el <1 10,0 DI 38407-43:2014 (F43)

Summe aus Trichlorathen und gl 0 10,0 DIM 38407-43:2014 (F43)

Tatrachkorathen

Uran gl <01 10,0 DI EM IS0 17284-2-2017-01
(E29)

Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil Il

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Antimon mgl =(,0004 10,0050 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
(E29)

Argen mgl <0,0002 0,010 DIM EM ISO 17294-2-2017-01
(E29)

Benzola)-pyren gl =(0,0025 - 0,010 DIM 38407-38:2011-08 (F389)

Blai mgl <0,0011 0,010 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
(E25)

Cadmibum mgl =(,0006 10,0030 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
(E29)

Kupfer mgl <0013 20 DIM EM ISO 17294-2-2017-01

{E23)




Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Anlage 2 Teil Il

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Mic: kel mgl 0.0004 0,020 DiIM EN IS0 17284-2-2017-01
{E29)
Mitrit mgl =0,05 0,50 DIM EN IS0 13385:1886-12 (D
28)
Benzo-(b)-fucranthen pgl <025 DIN 38407-39:2011-09 (F38)
Benzo-(k)-fluoranthen el <0025 DN 38407-39:2011-09 (F39)
Benzo-(ghl)-perylen gy <0025 DIN 38407-35-2011-08 (F3)
Indano{ 1,2 3-cd)-pyran gy <0025 DIN 38407-35-2011-08 (F3)
Summe polycyclische aromatische gl Ji] 0,10 DN 38407-39:2011-09 (F39)
Kohlenwasserstoffie
Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B. Anlage 3 Teil | {Indikatorparameter)
Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Aluminium mgi <0,013 0,200 DiM EM IS0 17284-2: 201701
[E25)
Ammonium g =0,05 0,50 DiM EM IS0 11732:2005-05 (E
Chiorid mg 73 250 DI EM 150 10304-1:2009-07
(C&0)
Eizen mg 0,079 0,200 DiM EM 150 17294-2: 201701
(E25)
Mangan mgdl 0,0011 0,050 DI EM 150 17284-2- 21701
(E28)
Matrium mgi 229 200 DiM EM IS0 17284-2: 201701
[E25)
Gesamter organischer Kohlenstoff mgi 0,78 ohne anomake | DIN EN 1484 201904 (H 3)
(TOC) Verdnderung
Sulfat mgi 16 250 DM EM IS0 10304-1:2008-07
(520)
Trinkwasserverordnung: Parameter Gruppe B: Calcitlbsekapazitat
Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Sdurekapazitit bis pH 8.2 mmiall 0.0 DN 38409: 2005-12 (H7-1)
Sdurekapazitit bis pH 4.3 mimoll 1.8 DiM 38409: 2005-12 (H7-2)
Basenkapazitit bis pH 8.2 mmall 0,07 DIN 38409: 2005-12 (HF-4-1)
Calcium mgl 368 DiIM EN IS0 17284-2-2017-01
{E29)
Magnesium mgl 244 DIM EN IS0 17284-2-2017-01
{E28)
Kaliurm mgl 220 DM EN IS0 17254220171
{E28)
Calcitlbsekapazitat mal 3.1 5 DIM 3840410 2012412 (C10)
Fulinoten

1 Analytik von Parineriabor durchgefihrt, Parameter akkreditiert

K vom Kunden bereitgestellie Daten

" Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze




Beurteilung als Anlage zum Priifbericht 22-0802017

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der aktuell giiltigen Fassung.

Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich der untersuchten Parameter
bakteriologisch einwandfrei.

Fiir den untersuchten chemischen Parameter liegen keine Uberschreitungen der Grenzwerte vor. Fiir
die Indikatorparameter werden die Anforderungen eingehalten bzw. die Grenzwerte unterschritten.

Hinweis zu den berechneten Parametern Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen, Summe PAK,
Nitrat/50+Nitrit/3:

Zur Berechnung werden die tatsachlichen analytisch bestimmten Werte eingesetzt.

Werte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden gleich Null gesetzt.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV bzw. Richtwert gem. DIN EN 12502 bzw. DIN 50930.

Fiir Fragen zur Trinkwasseruntersuchung steht die Geschaftsfiihrung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe Neunburg vorm Wald zu den tblichen Geschéaftszeiten zur
Verfligung. Wenden Sie sich bitte an

Herrn Werner Schartl, Tel. 09672/9208-540,

E-Mail: werner.schaertl@nord-ost-gruppe.de

Internet: www.nord-ost-gruppe.de

Neunburg vorm Wald, 25.08.2022
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