ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG Unser kostbares
DER NORD-OST-GRUPPE NEUNBURG VORM WALD Lebensmittel

TRINEK
WASSER

Trinkwasseruntersuchung

vom 14.02.2022

Einwandfreies Trinkwasser

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe Neunburg vorm Wald hat im
Februar 2022 eine umfassende Trinkwasseruntersuchung von einem unabhangigen Labor
durchflhren lassen.

Das Ergebnis ist sehr erfreulich: Alle Analyseergebnisse entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 und der jetzt gliltigen Fassung vom 03. Januar
2018. Samtliche Grenzwerte sind eingehalten bzw. unterschritten. Die Proben sind
bakteriologisch einwandfrei.

Die umfassende Untersuchung nach der Trinkwasserverordnung ergab folgende Ergebnisse
(Prifbericht-Nr. 22-0207460/1 des Labors KneiRler GmbH & Co. KG aus Burglengenfeld):

Untersuchung auf Pflanzenschutzmittel (Paket: Getreide, Mais, Raps, Feldfutter, Griinland)

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren

Atrazin ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Desethylatrazin pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Desethylterbutylazin pgll =0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F38)
Diuron pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Ethidimuron pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Propazin ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Simazin gl =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
alpha-Cypermethrin pgll =0,010 0,10 § 64 LFGB L00.00-136
Azoxystrobin pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Bentazon ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Boscalid ugl <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Bromaxynil pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Chlorthalonil ug/l <0,009 0,10 DIN 38407-37:2013-11 (F37)
Chlortoluron pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Clomazone pgll =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)




Untersuchung auf Pflanzenschutzmittel (Paket: Getreide, Mais, Raps, Feldfutter, Griinland)

Parameter Einheit Ergebnis GW Verfahren
Cyproconazol pgll =0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-08 (F35)
Dicamba ug/| <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Dichlorprop-P ugl <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Difenoconazol pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Diflufenican ug/| <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Dimethachlor ugl <0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-00 (F36)
Dimethenamid-P pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Dimethoat ug/| <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Dimaystrobin Hall =0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-09 (F35)
Epoxiconazol pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Fenaxaprop pgll <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Fenpropidin pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-08 (F36)
Fenpropimorph pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Florasulam Tl =0,02 0,10 DiM 38407-36:20114-09 (F35)
Flufenacet pg/l =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Flurcogypyr pg/l =0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-09 (F35)
Flurtamone pg/l =0,02 0,10 DN 35407-36.2014-08 (F36)
Glyphosat pg/l =0,03 0,10 IS0 16308:2014-09
Imidacloprid pgll <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
lodosulfuron-methyl pg/l =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
lsopraturan pg/l =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Kresoxim-methyl g/l =0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-09 (F35)
lambda-Cyhalothrin pg/l <0,013 0,10 DIN 38407-37:2013-11 (F37)
MCPA pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Mesotrione Hall =0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-08 (F35)
Metazachlor pg/l =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Metolachlor-S gl =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Mapropamid pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-08 (F36)
Micosulfuron pg/l =0,02 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Pendimethalin pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-37:2013-11 (F37)
Pethoxamid pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Propicanazol pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Prosulfocarb pgll =0,02 0,10 DIM 38407-36:2014-08 (F35)
Prosulfuron pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Prathioconazol gl =0,03 0,10 DiM 38407-36:2014-09 (F356)
Pymetrazin ug/| <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Pyraclostrobin pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Quinmerac pg/l =002 0,10 DiM 38407-36:2014-09 (F36)
Rimsulfuron pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Spiraxamine pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Tebuconazol gl =0,02 0,10 DIM 38407-36: 201409 (F36)
Terbutylazin pg/l =002 0,10 DM 38407-36:2014-09 (F36)
Thiacloprid pgll =0,02 0,10 DiM 38407-36:2014-09 (F36)
Triadimenol ug/| <0,02 0,10 DIN 38407-36:2014-00 (F36)
Summe der untersuchten gl 0 0,50 Berechnet

Pllanzenschutzmittel




Beurteilung als Anlage zum Prifbericht 22-0207460/1

Das untersuchte Wasser entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bzw. der untersuchten
Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der aktuell gliltigen Fassung.

GW: Grenzwert gem. TrinkwV

Flr Fragen zur Trinkwasseruntersuchung steht die Geschaftsfiihrung des Zweckverbandes zur
Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe Neunburg vorm Wald zu den Ublichen Geschaftszeiten zur
Verfligung. Wenden Sie sich bitte an

Herrn Werner Schartl, Tel. 09672/9208-540,

E-Mail: werner.schaertl@nord-ost-gruppe.de

Internet: www.nord-ost-gruppe.de

Neunburg vorm Wald, 03.03.2022
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